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«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач федерального бюджетного

УЧР дения здравоохранения 
[^ены и эпидемиологии 
в Смоленской области» 
___ Л.М. Сидоренкова

№ 1774 от «21» февраля 2020 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Водоканал».
Юридический адрес: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, мкр. Кутузовский, 
Д. 24.
Фактический адрес: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, мкр. Кутузовский, д. 
24.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Договор № 483 от 31.01.2020г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №1774 от 20.02.2020г.
Установлено:

Проба воды, отобранная 18.02.2020г. в 11:00 из водоразборной колонки МУП 
«Водоканал», расположенной по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. 
Первомайская, д. 40, по исследованным микробиологическим (общее микробное число, общие 
колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) показателям 
соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:
Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП 

«Водоканал», расположенной по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. 
Первомайская, д. 40, по исследованным микробиологическим показателям соответствует 
требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исполнитель

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом



11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12
13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление проток

№№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерения

Результаты 
испытаний

Величина 
допустимого 

уровня

НД на методы 
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Образец поступил 18.02.2020 14:30

Регистрационный номер пробы в журнале 1774
дата начала испытаний 18.02.2020 14:30 дата выдачи результата 20.02.2020 09:46

1 Общее микробное число КОЕ/мл 14 не более 50 МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные 

бактерии
бактерий в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено 
-------------------------

отсутствие МУК 4.2.1018-01

Халецкая Е. В., Медицинский статистик
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